
 

 

 

 

La central nuclear de Almaraz, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado 

al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 03,33 horas del 27 de junio se ha producido 

la parada automática de la Unidad II a consecuencia de la apertura no esperada de uno 

de los interruptores del sistema de parada automática del Reactor. 

El equipo técnico de CN Almaraz está trabajando para determinar la causa que ha 

originado esta actuación para proceder a su reparación.  

Esta parada no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni del medio ambiente. 
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